RESZLETES AJANLATI KI[RAS

Szeged Varosi Szennyviztisztito telep

Telepiilési folyékony hulladék fogado
HUBER rdcs rekonstrukcioja

(Konnyitett beszerzési eljaras)

Szeged, 2018. marcius 06.
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1. Altalanos feltételek

1.1 Szeged Megyei Joghi Varos Onkorméanyzata, mint tulajdonos
A tulajdonos megbizasabdl ajanlatkérd:
Szegedi Vizmi Zrt.
6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.

1.2 A Szennyviztisztit6 telep lizemeltetdje:
Szegedi Vizmii Zrt.
6720 Szeged, Tisza L. krt.88.

1.3 Az ajénlatkérd az ajanlati felhivasban kozolt feltételekhez kétve van.

1.4 Az ajénlatkérd az ajénlati hataridé lejartdig a felhivast visszavonhatja, melyrol az
ajanlattevoket levélben értesiti.

1.5 Az ajanlatkérd az ajanlattevoknek az ajanlat készitésével kapcsolatos koltséget nem
térit meg.

1.6 Az ajanlati felhivas visszavonésa esetén az ajinlattevék 8 napon beliil kotelesek az
atvett dokumentéciot visszaszolgaltatni az ajénlatkéronek.

1.7 Az ajénlati felhivasban meghatérozott médon megkiildétt dokumentaci6 alapjan az
ajanlattevd egy ajénlat benyujtaséara jogosult.

1.8 Az ajanlattevé tudomasul veszi, hogy az ajanlata az ajanlatkérd tulajdonaba kertil, azt

nem igényelheti vissza és azért az ajanlatkérd téritést nem fizet.

1.9 Az ajanlatkér egy alkalommal az ajanlattevoknek helyszini szemlét €s konzultaciot
biztosit. Ennek idépontja: 2018. marcius 20. 10 0 5ra
Talalkozas: Szeged Vérosi Szennyviztisztit6 telep, targyal6 (Szeged, Klebelsberg te-
lep, Palics koz)

1.10Ajanlatkérd fenntartja magénak a jogot arra vonatkozéan, hogy az ajanlati kiirast
eredménytelennek nyilvanitsa. Déntését ajanlattevok részére nem kell megindokolnia.

2. Az ajanlat targya:
2.1 Az ajanlat targya:

Szeged Virosi Szennyviztisttit telep - Telepiilési folyékony hulladék fogado
HUBER rdcs rekonstrukcidja

Szeged Varosi Szennyviztisztito telep, Telepiilési folyékony hulladék fogadéban 20
éve miikodd tobbszor nagyjavitott HUBER ROTAMAT Ro-3 tipust racs elhasznalo-
dott.

A berendezés minden évben rendszeresen meghibéasodik, naponta tobbszor eldugul, a
folyamatos iizemallapot nem tarthat6 fenn, tovébbi javitasa, karbantartasa gazdasag-
talan. A telepiilési folyékony hulladékok folyamatos atvétele nem biztosithato a je-
lenlegi gépi raccsal, ezért a berendezés cseréje sziikséges.
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Miiszaki tartalom:

A beépitendd gépi racs feladata, hogy a beszallitott telepiilési folyékony hulladékok-
ban 1évé darabos, lebegd szennyezodéseket a technologia tovabbi gépészeti elemei-
nek védelmében és a racsot kdvetd gravitaciés csatornaszakaszon kialakulé dugulé-
sok elkeriilése érdekében eltavolitsa.

A telepiilési folyékony kommunalis hulladék (EWC kéd 20 03 04), fogadasara kiilon
fogadoépiilet 1étesiilt.

A folyékony kommunalis hulladékot szerzddéssel és engedélyekkel rendelkezd be-
szallito vallalkozok hozzak a telepre, ahol egyszerre 2 db NA 100-as csatlakozasra
kapcsolédva lehet a kodkartyas rendszerben szamitogépen regisztralt médon {iriteni.
Az iirités soran automatikus iizemmédban egy HUBER ROTOMAT Ro-3 kompakt
fekélia fogado Q= 100 m’/h kapacitassal kezeli a beszallitott telepiilési folyékony
hulladékot.

A leiirithetd anyag paraméterei: pH = 5-10, vezetdképesség max= 3,5 mS/cm. A m¢é-
réeszkozok és az atfolyasmérd a jelenlegi kialakitésban a csonkokon 1év6 elzarok és
a racs kozott vannak beépitve.

Az ettd] eltérd min6ségii szennyviz nem iirithetd le. A kezelés soran kifogott viztele-
nitett racsszemét (EWC kod 19 08 01), 110 I-es miianyagtaroléban kertil gyljtésre, €s
mészhidratos kezelés utan a Sandorfalvi uti szilard hulladéklerakoban keriil elhelye-
zésre. A leiiritett szennyviz a végatemeld elotti fogytijtébe gravitdcidsan kerill beve-
zetésre.




Tapasztalatunk szerint a telepiilési folyékony hulladék az ut6bbi években minGségi-
leg 4talakult, nagyobb részben tartalmaz szilas anyagokat, rongyokat, torlékendoket,
illetve egyes esetekben nagyobb szilard darabos szennyezédéseket is, melyek a jelen-
legi berendezésben a karosodasokat felerdsitették, fokoztik. A megajanlott berende-
zésnek alkalmasnak kell lennie ezen szennyez6dések hatékony eltdvolitdsara Ggy,
hogy azok ne okozzanak karosodésokat benne.

A racsszemét mosasa és/vagy viztartalmanak csokkentése opcionalis lehetdségként
all ajanlattevd rendelkezésére az ajanlat elkészitésekor.

A megajanlott berendezésnek kapcsolodnia sziikséges a jelenlegi iranyitastechnikai
rendszerbe, mivel a telepiilési folyékony hulladékok fogadasa automatikus lizemben,
beszallitéi azonositdssal torténik. A gépi rcs iizemelésekor iizemjelet, valamint hiba
fellépésekor hibajelet képez, melyet szintén tovabbitani szitkséges a kezel6 felé. A
jelzések és a miikodtetés elektromos elemei a fogadéépiilet melletti 0,4 kV-os kap-
csol6épiiletben, kiilon kapcsoldszekrényben lettek kialakitva, a sziikséges program-
médositisokat a HANSA Automatiqua Kft. tudja elvégezni. Ezek elvégzését is be
kell épiteni az ajénlati 4rba. Cél a megfelelden, automata izemben miikddtethetd
lizembiztos berendezés.

A técs beépitésére jelenleg egy kiilonalld épiilet szolgal. Eltérd méret ajanlésa esetén
a helyiség méreteit, a nyers szennyviz be- és elvezetésének jelenlegi kialakitasat fi-
gyelembe kell venni. Jelen kialakitas a fentiek figyelembe vételével alakithato, a
kedvezébb hidraulikai viszonyok kialakitasa (pl.: csillapitas) érdekében.

Az gépi récs rekonstrukcidja a meglévé récs, szerelvények és kapesolodo gépészeti
elemek kibontasaval kezdédik, mely ajanlatkérd feladata. A meglévé villamos kap-
csolé szekrény és adatatviteli berendezés nem keriil cserére, azonban a kapcsolészek-
rényben 1év6 védelmeket, miikédtetést szolgilo elemeket, kezeldszerveket az uj racs
teljesitményéhez és igényeihez kell illeszteni. Amennyiben a kiajanlott racs sajat ke-
zeldpanellel rendelkezik, gy annak elektromos energia ellatdsa, valamint iranyitas-
technikai rendszerbe torténd illesztése is ajanlatkérd feladata. A racs és a kapesolo-
szekrény / kezelépanel kozotti elektromos és adatatviteli kabeleket cserélni sziiksé-
ges.

A kiajanlott racsnak sajat szintvezérléssel kell rendelkeznie, ami biztositja minden
{izemallapotban a megfeleld, automatizalt tizemvitelt, minimalizalja a visszaduzzasz-
tast.




Az anyagminségek és az elektromos késziilékek IP védettsége tekintetében figye-
lembe kell venni a géphézban lévo 1égtér korrézids hatasait. Megfelelé anyagmindsé-
gli és védettségi késziilékek beépitése sziikséges.

A récs kivalasztasanal a figyelembe kell venni berendezést és annak kialakitasat va-
jellegét (kiilonds tekintettel a szélas anyagokra, falevelekre, stb., melyek eltdmithetik,
karosithatjak a racsot).

2.2 Az ajanlattevdnek a teljesitéshez szitkséges minden, a targyi kivitelezési munkakhoz
kapcsolédé munkakat is meg kell ajanlania. Ajdnlattevé az dltala végzett helyszini
felmérés hidnyossagaira nem hivatkozhat, kivitelezésre vonatkozd pénziigyi tobb-

letigényt nem érvényesithet.

2.3 Ajdnlattevi az ajdnlatdt csak a helyszini koriilmények, feltételek megtekintése,
megismerése utdn adhatja be! Tovabbi helyszini felmérésre elézetes idépont egyez-
tetés utdn belépési engedélyt és kiséré konzulenst biztositunk.

2.4 A megalapozott ajanlat dsszeallitasahoz az ajnlattevd jogosult a helyszin megisme-
résére és a megitélése szerint sziikséges kiegészitd feltarasok, allapotrogzitések sajat
koltségén valo elvégezésére.

2.5 Az ajanlattevd alvallalkozokat alkalmazhat. Az alvallalkozé munkajaért, mint sajat-
jaért felel.

3. Hataridok

3.1. Az ajanlattevonek az ajanlatdban az aldbbiakra kell nyilatkoznia:
- Kivitelezés teljesitésének hatarideje

3.2. Az ajénlatok beadasénak hatérideje: 2018. mércius 29. 10 2
Az ajénlatok beadéasanak helye: Szegedi Vizmii Zrt. 6720 Szeged, Tisza L. krt. 88.
Miiszaki osztaly 211. szoba
Az ajanlatok bontasa: 2018. marcius 29. 10 % Szegedi Vizmii Zrt. I. em. targyalo

3.3. Az ajanlatkérd altal igényelt megvalosulasi hataridé:
- berendezés lizembe helyezése: 2018. julius 31.

4. Ajanlati ar és pénziigyi elszimolas feltételei:

4.1 Az ajénlattevo elélegre nem tarthat igényt.

4.2 Az ajanlatkérd az ajanlatok kozill az dsszességében leghedvezobb feltételeket kinalo
megalapozott ajanlat mellett dont, nem koteles a legalacsonyabb végdsszegii ajanlatot
elfogadni.

4.3 Kizarolag teljes korti — a teljesités iddpontjara véglegesitett prognosztizalt tételes, fo-
rintban megadott — véllalkozasi ajanlat értékelheto.

4.4 Az importgépek devizafedezetét, beleértve ennek vamjat, illetékeit, stb. is az ajanlat-
tevé biztositja. Az import beszerzésének meghitisuldsabol szarmaz6 veszteség ajanlat-
tevét terheli.

4.5 Ajanlattevd altal alkalmazott Wjitasi, vagy szabadalom-hasznositasi szerzodések
megkotése, a dij, a vételar és kozremiikodoi dij megfizetése is az ajanlattevo koteles-



4.6

4.7

4.8

4.9

sége. Ezzel kapcsolatban az ajanlatkéré a vallalkozasi aron feliil semmiféle koltséget
nem fizet.

Az ajanlati 4rnak tartaimaznia kell mindazokat a koltségeket, amelyek az ajanlat tar-
gyanak eredményfelelds megvalésitasdhoz, kiprobalasahoz és az ajanlati feltételek-
ben rogzitett garancialis feltételek betartisahoz sziikségesek.

Az ajanlattevd altal megadott drak szerzddéses kotelezettségeinek teljesitése sordn
kotottnek tekintendok és semmilyen kériilmények kozott sem véltoztathatok meg.

Az ajanlatkérd az igazolt szimla 6sszegét a szamla killitdsatol szdmitott 30 naptari
napon beliil utalja 4t az ajanlattevd altal megjeldlt szamlara, a szerzddésben foglal-
taknak megfelelden.

Az ajanlatkérd az ajanlati &sszeg netté 10 %-at a szdmla Osszegébdl vissza-
tartja a 3 hénapos probaiizem lezarasdig. (A 10 %-ot meghaladé garanciélis vissza-
tartds esetén ajanlattevnek nyilatkoznia kell a vallalt visszatartis mértékérél.) A visz-
szatartott Osszeg a sikeres probafizemet kovetSen, melyet a felek jegyzo-
konyvben rogzitenek, 30 napon beliil keriil kiegyenlitésre. A prébaiizem a miiszaki
atadds-atvétel napjatél kezdédik. A visszatartas 6sszege bankgarancidval nem
valthaté ki.

5. Az ajanlat tartalmi és formai kdvetelményei

+

5.1

5.2
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Az ajanlattevoknek a tirgyi munkéra feladatonkénti tételes ajdnlatot kell tenni
mennyiség, anyagkiltség, dijtétel bontdsban. Az ajanlattevonek a mellékelt ajanlati
nyomtatvanyt kell kitoltenie, az ajanlata mellé 3 honapndl nem régebbi cégkivonatot
(mésolat is elegendd), valamint a kiviteli munkahoz kapcsol6dd referenciaigazolast
kell csatolnia.

Amennyiben nem az eredeti ajinlati nyomtatvany keriil kitoltésre, avagy atiras-
ra keriil, Gigy, az ajdnlattevd ajanlata érvénytelen.

Ha az ajdnlattevl nem 1igy adia meg az drajdnlatdt, hogy az: tényleges mennyiség.
valamint az anyag és a munkadij egységdrdnak szorzatdval egyértelmiien képezhetd,
akkor ajanlata nem megfelel§ és nem fogadhaté el. Ennek megfelelden a koltségve-
tésben az anyagdr és a munkadij késébbiekben nem vdltoztathato meg!

A nyertes ajanlattevvel a Szegedi Vizmi Zrt. kétoldali szerzdeés kot. A nyertes
ajanlattevd jarand6sagat a megrendeld nevére kidllitott, benyujtott szamlaval érvé-
nyesiti. A dij kifizetésére a — 4.8 pontban részletezettek szerint - sikeres miiszaki at-
adas-atvételi eljarast kovetden keriil sor. Ajanlatkérd az igazolt szamla Gsszegét a
szerzddésben meghatéarozott fizetési hatdridon beliil 4tutalja a nyertes ajanlattev
szamlajéra.

A szerzddésben a kotelezd elemeken kiviil az ajanlati kiirdsban meghatarozottakat, il-

letve az ajanlatban vallaltakat is szerepeltetni kell, kiilonGs tekintettel az alabbiakra:

e jotallasi, szavatossagi, garancialis feltételeket, idoket,

o késedelmes teljesités esetén a felek kotbér felelosséggel tartoznak a kdvetkezok
szerint:

késedelmes teljesités esetén a késedelmi kitbér a netté dijnak
- az elsd 10 nap folyaman napi 0,4 %-a
- akovetkezd 10 nap folyaman napi 0,8 %-a
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